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 LINEA FOGNE BIANCHE IN PROGETTAZIONE
NUOVA LOTTIZZAZIONE 2 °STRALCIO
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scolo consorziale tombinato che
recepisce le fogne bianche delle
3 abitazioni limitrofe

LI
N

E
A

  P
R

IN
C

IP
A

LE
  E

S
IS

TE
N

TE
  F

O
G

N
E

  B
IA

N
C

H
E

PVC DN 400 - Mantenimento e tombinamento (da verificare se necessario in fase esecutiva)
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B8

B9

SCAT 1200x800 - P 0.10% SCAT  1200x800 - P 0.10%

CLS Ø 800 Scolo Consorziale
5° Ramo Ausetta (non demaniale)
tratto soggetto a richiesta prioritaria
di declassifica e rimozione

CLS Ø 800 Scolo Consorziale 5° Ramo Ausetta
(non demaniale) tratto soggetto a richiesta  di
declassifica e trasformazione a Fogna pubblica

CLS Ø 800 Scolo Consorziale 5° Ramo Ausetta
(non demaniale) tratto soggetto a richiesta prioritaria
di declassifica e intercettazione/deviazione su
Fogna di progetto 2°stralcio e trasformazione di
questo tratto a fogna privata con servitù pubblica

CLS Ø 800 Scolo Consorziale 5° Ramo Ausetta
(non demaniale) tratto soggetto a richiesta  di
declassifica e trasformazione a Fogna pubblica

CLS Ø 800 Scolo Consorziale 5° Ramo Ausetta
(non demaniale) tratto soggetto a richiesta  di
declassifica e trasformazione a Fogna pubblica

CLS Ø 800 Scolo Consorziale 5° Ramo Ausetta
(non demaniale) tratto soggetto a richiesta  di
declassifica e trasformazione a Fogna pubblica

di fosso poderale di scolo, a servizio dei terreni a nord interclusi

Pvc Ø 400 precedente
predisposizione allaccio
da dismettere

Pvc Ø 400 precedente
predisposizione allaccio
da dismettere

SCOLO  CONSORZIALE  AUSETTA

Depressione morfologica
per invarianza idraulica

SCAT  1200x800 - P 0.15%

STROZZATURA PVC DN 125 - P 0.60%

B1
 LINEA FOGNE BIANCHE IN PROGETTAZIONE

NUOVA LOTTIZZAZIONE 2 °STRALCIO
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Lotto Zero

Superficie Fondiaria Lotti       mq 18.986,00

SL edifici  totale                      mq  4.345,00

area oggetto di nuova progettazione con Accordo Operativo

(comprensiva del Lotto ZERO)

scala  1: 500

Revisione 04

Revisione 03

Revisione 02

Revisione 01

Progettisti:

viale Matteotti 75 - 47122 Forlì
tel 0543/34429 fax 0543/376542
c.f. VTL MRZ 57L05 D705S
p.iva. 01694060409
vitalim@tin.it

maurizio vitali  architetto

Febbraio 2022
Data di emissione

Tavola n.



Proponenti :

Richiesta di parere idraulico  CANALE SECONDARIO  5° RAMO AUSETTA  (non
demaniale).
Accordo Operativo ai sensi dell'art. 38  L.R. 24/2017 Piano Urbanistico Attuativo
come da scheda n. 51 - AMBITO A12-05 2°STRALCIO - Comparto Residenziale

PLANIMETRIA  DI  PROGETTO Tav. 1

Viocar S.p.a.
Via Duca d'Aosta  44 - 47034 Forlimppoli

Comune di Forlimpopoli
Piazza Fratti n. 2 - 47034 Forlimppoli

(villette monofamiliari e a schiera)

edifici esistenti da rilievo

parcheggi pubblici in betonelle semipermabili

marciapiedi

pista ciclabile

AMBITO A12-05  2° STRALCIO

fogna bianca realizzata con la lottizzazione del
1°stralcio Ambito A12-05

B... fogna bianca di progetto  2°stralcio Ambito A12-05
(per il progetto completo fare riferimento a Tav. 6e)

SCOLO CONSORZIALE 5° RAMO AUSETTA
con individuazione dei tipi di intervento richiesti

LEGENDA


