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RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE METEORICHE
CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE METEORICHE

DIREZIONE DI FLUSSO ACQUE BIANCHE METEORICHE

RETE DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE METEORICHE

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE BIANCHE METEORICHE

POZZETTO DI ISPEZIONE PER PLUVIALE ACQUE BIANCHE METEORICHE

CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

DIREZIONE DI FLUSSO ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

CANALETTA GRIGLIATA DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

AREA DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATA ( Superficie di circa 500 mq)

SI

POZZETTO DI RACCOLTA E DI ISPEZIONE ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CON POMPA DI RILANCIO

POZZETTO DI CALMA

SEPARATORE FANGHI E OLI COALESCENTE 

POZZETTO DEVIATORE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA

POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA TRATTATE
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RETE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE DOMESTICHE
CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE DOMESTICHE

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
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POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE REFLUE DOMESTICHE(Fabbricato Gestore e Locale Cassa)

DEGRASSATORE NEUTRAtip 4/400 (Fabbricato Gestore e Locale Cassa)I

VASCA IMHOFF 30 A.E.(Fabbricato Gestore e Locale Cassa)L

PUNTO DI SCARICO FINALE NELLA FOGNATURA BIANCA PUBBLICA

LEGENDA

LINEA ASSE FOSSO CONSORZIALE TOMBINATO

PERIMETRAZIONE AREA DI PERTINENZA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

PORTALE LIMITATORE DI SAGOMA

TOTEM PUBBLICITARIO

AREA DI SOSTA AUTOCISTERNA PER SCARICO GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO 02

03

04

AREA DI SOSTA AUTOCISTERNA PER SCARICO CARBURANTI LIQUIDI 01

RETE DI RACCOLTA ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO
CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO

Q

R

CANALETTA GRIGLIATA DI RACCOLTA ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO

VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO NEUTRAbio C/2000
 

S CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE METEORICHE SIFONATA

Z1

POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIAG

M

POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE REFLUE DOMESTICHE(Fabbricato Esercizio Pubblico)

DEGRASSATORE NEUTRAtip 4/400 (Fabbricato Esercizio Pubblico)N

VASCA IMHOFF 30 A.E.(Fabbricato Esercizio Pubblico)O

P

CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO

IM POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO

POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO

RETE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE URBANE
CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE URBANE

POZZETTO DI ISPEZIONE E DI UNIONE TRA ACQUE TECNOLOGICHE AUTOLAVAGGIO E ACQUE REFLUE DOMESTICHE

T

S

VASCHE DI LAMINAZIONE - IMPIANTO COMPOSTO DA DUE VASCHE DA 50 m3, PER VOLUME UTILE TOTALE DI 100 m3 H

POZZETTO DI ISPEZIONE E DI UNIONE TRA ACQUE REFLUE URBANE E ACQUE DI PIAZZALE POTENZIALMENTE INQUINATO

PUNTO DI SCARICO FINALE NELLA FOGNATURA NERA PUBBLICAZ2

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE REFLUE URBANE
 

POZZETTO DI SCARICO CENTRALIZZATO CARBURANTI LIQUIDI05

IMPIANTO MECCANICO CARBURANTI G.P.L.

TUBAZIONI GAS PETROLIO LIQUEFATTO Prova
Ritorno
Mandata
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DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO (PUNTI DI RIEMPIMENTO, 
SERBATOI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE - (ART. 13.1.1.1) - 8,00 m

1
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10

LEGENDA DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE PER IMPIANTI DI GPL
(D.P.R. DEL 24/10/2003 N° 340)

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO E LE ATTIVITÀ PERTINENTI 
L'IMPIANTO STESSO - LOCALI DESTINATI A SERVIZI ACCESSORI - (ART. 13.1.2.1 a)- 10,00 m
 

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO ED I PARCHEGGI DI 
AUTOVEICOLI, IN NUMERO MINORE O UGUALE A 9, ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO - (ART. 13.1.2.1 e) - 10,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA L'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA E GLI APPARECCHI DI 
DISTRIBUZIONE, FABBRICATI PERTINENTI L'IMPIANTO, PARCHEGGI - (ART. 13.1.2.2) - 8,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI (PUNTO DI RIEMPIMENTO E SERBATOIO) 
DELL'IMPIANTO DI GPL ED I POZZETTI DI CARICO DEI SERBATOI  E GLI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI ALTRI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI (BENZINE E GASOLIO) - (ART. 13.1.3.1 a) - 10,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI GPL ED I POZZETTI DI CARICO DEI 
SERBATOI DI ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI (BENZINE E GASOLIO) - (ART. 13.1.3.1 b) - 10,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI GPL E GLI APPARECCHI DI 
DISTRIBUZIONE DI ALTRI COMBUSTIBILI LIQUIDI (BENZINE E GASOLIO) - (ART. 13.1.3.1 c) - 8,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA L'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA DI GPL E QUELLA DI ALTRI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI (BENZINE E GASOLIO) - (ART. 13.1.3.1 e) - 5,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DAL PUNTO DI RIEMPIMENTO RISPETTO AL PERIMETRO DI FABBRICATI 
ESTERNI ALL'IMPIANTO (ART. 13.2.1 a - c) - 30,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DAL SERBATOIO GPL 30 M3 RISPETTO AL PERIMETRO DI FABBRICATI ESTERNI 
ALL'IMPIANTO (ART. 13.2.1 a - c) - 20,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DALLE COLONNINE DI EROGAZIONE GPL RISPETTO AL PERIMETRO DI 
FABBRICATI ESTERNI ALL'IMPIANTO (ART. 13.2.1 a - c) - 20,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DEGLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO (PUNTI DI RIEMPIMENTO, 
SERBATOI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE) RISPETTO ALLE STRADE E ALLE VIE NAVIGABILI (ART. 13.2.1 f) - 
15,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA TRA L'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA E I FABBRICATI ESTERNI, LE 
AUTOSTRADE, LE LINEE FERROVIARIE PUBBLICHE, LE LINEE TRANVIARIE IN SEDE PROPRIA, ALLE STRADE E 
ALLE VIE NAVIGABILI (ART. 13.2.1 g) - 10,00 m RISPETTO ALLE STRADE 

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO RISPETTO A PARCHEGGI 
ALL'APERTO, CON NUMERO DI AUTOVEICOLI MAGGIORE DI 9 (ART. 13.2.1 h) - 20,00 m

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO RISPETTO A LINEE 
ELETTRICHE AEREE TENSIONE > 400 volt C.A. E 600 volt C.C. (ART. 13.2.1 i) - 15,00 m
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LEGENDA DISTANZE DI PROTEZIONE PER IMPIANTI DI GPL
(D.P.R. DEL 24/10/2003 N° 340) 

LEGENDA DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE PER IMPIANTI DI GPL
(D.P.R. DEL 24/10/2003 N° 340) 

DISTANZA DI PROTEZIONE DAL PUNTO DI RIEMPIMENTO (ART. 13.3.1 a) - 10,00 m

DISTANZA DI PROTEZIONE DALLA COLONNINA DI EROGAZIONE (ART. 13.3.1 b) - 10,00 m

DISTANZA DI PROTEZIONE DAL SERBATOIO GPL DA 30 M3 (ART. 13.3.1 c) - 5,00 m

DISTANZA DI PROTEZIONE DALL'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA (ART. 13.3.1 d) - 5,00 m

19

20

21

DISTANZA DALL'AREA DI SOSTA DELL'AUTOCISTERNA E DAGLI ELEMENTI PERICOLOSI RISPETTO ALLE CADITOIE 
DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE (ART. 11) - 5,00 m

22

LEGENDA DISTANZE DA FOGNATURE E CADITOIE PER IMPIANTI DI GPL
(D.P.R. DEL 24/10/2003 N° 340)

3 DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO E LOCALI DI RISTORO E/O 
VENDITA FINO A 200 mq - (ART. 13.1.2.1 d) - 20,00 m

9 DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA TRA APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI G.P.L. E QUELLI DI GAS NATURALE - 
(ART. 13.1.2.3 d) - 8,00 m

MEZZI DI ESTINZIONE ANTINCENDIO
ESTINTORE PORTATILE PER FUOCHI DI CLASSE ABC DA 6 KG

ESTINTORE PORTATILE CO2

SECCHIO DI SABBIA CON MANICO DA 10 KG

PULSANTE GENERALE DI SGANCIO DISTRIBUTORE CARBURANTI ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PULSANTE GENERALE DI SGANCIO IMPIANTO METANO E IMPIANTO GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (Ex-d IP55)

S

E

E
2CO

ESTINTORE CARRELLATO DA 50 KG PER FUOCHI DI CLASSE ABCE

ATTACCO MOTOPOMPA DOPPIO

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

ABA - ALESSANDRO BUCCI ARCHITETTI
via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 29237
segreteriatecnica@alessandrobucciarchitetti.it
www.alessandrobucciarchitetti.it

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE AI TERMINI DI LEGGE - (art.c.c.2576)

Progettazione strutturale:
Marco Peroni Ingegneria
ing. Marco Peroni
Via S. Antonino, 1 - 48018 Faenza (RA)
Tel +39 0546 31433 Fax +39 0546 636566
peroni@marcoperoni.it

Consulenza ambientale:
Ing. Dante Neri

Progettazione impiantistica, VVF e acustica:
TSG ITALIA
Piazza Vittorio Alfieri, 26 - 14100 Asti (AT)
Viale Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA)
Tel. +39 348 1427031
francesco.amerio@tsg-solutions.com

Ravegnana, 254B - 47122 Forlì (FC)
Tel. +39 338 1544058
danteneri70@gmail.com
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